Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 1A
80 — 952 Gdansk

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Gdansk, dnia 09.06.2014r.

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZ| NA PYTANIA WYKON

AWCOW

Dotyczy: postepowania nr A120-211-77/14/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawe wraz z montazem
I uruchomieniem zasilacza awaryjnego UPS dla Uniwersytetu Gdanskiego. W odpowiedzi na pytania zadane do postgpowania, przestane
przez Wykonawce, Zamawiajgey na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, udziela
odpowiedz| uczestnikom postepowania.

1 03.06.2C14r.

W opisie przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy w pozygji
sprawno$¢ podaje wymog: co najmnie] 92%. Zwracamy sig
z zapytaniem czy Zamawiajacy dziatajgc w swoim interesie
nie zmienitby zapisu odnosnie tego parametru  na;
"Sprawnosé UPS minimum 95%"? Taki_zapis pozwoli
zamawiajgcemu uzyskaé wieksze oszczednosci w trakcie
eksploatacji urzadzenia w postaci_mniejszych_strat w
procesie podwdéine] konwersii AC/AC,

Zamawiajacy nie zmienia opisu przedmiotu
Zamowienia w te] pozvyaji.

2 03.06.2014r.

W zwigzku z wymogiem przeprowadzenta montazu a tym
samym | koniecznoscig dostosowania infrastruktury pod
oferowany nowy model zasilacza UPS zwracamy sie z
zapytaniem jaki obecnie zasilacz UPS jest wykorzystywany
przez Zamawiajacego {(moc, model, typ)?

Zamawiajacy obecnie wykorzystuje nastepujacy
zasllacz UPS -

MODEL, TYP - MASTERYS MC-380

MOC - 80 kKVA / 64 kKW

Termin skladania ofert | otwarcia ofert pozostaje bez zmian:
termin skladania ofert do 16.06.2014r. do godz.11:00

otwarcie ofert nastapi w dniu 16.06.2014r o

godz. 11:15

Z powazaniem
Przewodniczgey Komisji Przetargowe|

SPECJALISTA
ds. zamowigpublicznych

Zbignidw Zyerski



